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A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

GYULAI Iranyitastechnikai Kft.
4030 Debrecen, Almos u. 5-7.
GYULAI Iranyitastechnikai Kft.
4030 Debrecen, Almos u. 5-7.

1. | Gyarté

2. | Forgalmazé

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (Csoportos mérShely)

Harom felhasznalasi helyes M63A csoportos mérés, foldkabeles szabadon all6 kivitelben

4. | Termék megnevezé o o ) . oy < e s -
ermek megnevezes tlizeseti levalasztoval, tulfesziiltség levezetével, NH késziilékkel a méretlen oldalon

5. | Gyartdi tipusazonosito GYULAI GYI106-K-3M(63A)-Tf_TI

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képezd

GYULAI Direkt fogyasztasmérdShely csalad dokumentacioé rendszerengedélyezéshez v1 (kiadva 2020. november)
GYULAI telepitési és lizembe helyezési iUtmutaté (kiadva 2020. november)

mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

s GY122.TS048(IN106)-K-3(M63A)-Tf_TI
azonosito

MS-09-12-v08 FogyasztasmérbShely tokozatok, szekrények direkt, azaz kdzvetlen

7. | Kiadas alapja . e .o B it s
Pl csatlakozasu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2022.05.20.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dundantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.;

10. | Teriileti érvényesség OPUS Titész Zrt.; MVM Démész Aramhalézati Kft.; MVM Emasz Aramhalézati Kft.

A termék muiszaki tartalmat érint6 barmilyen valtozasrdl a Gyarté / Forgalmazé kételes tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! Mindgsitett esetnél (megvaltozott m(iszaki tartalom, mingségi probléma) a rendszerengedély visszavonhato.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizardélagos OGrizet biztositdsa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartoé a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet alapjan.

Simon Krisztian

Méréstechnika és energiaellen6rzés osztalyvezet6
Kéczian Istvan

Méréstechnikai szakteriletvezetd

Kovacs Attila Zoltan

Méréstechnoldgiai szakreferens

Z6lyomi Csaba

Haldzati vezet6

ELMU Hal6zati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.

OPUS Titdsz Zrt. : :
Kocsis Istvan

Méréstechnoldgiai szakterilet vezet6
+cs Laszlo
MEE VET Kovacs Laszlo

MEE VET elnék

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunéntuli
Aramhalézati Zrt.; OPUS Titasz Zrt.; MVM Démasz Aramhdlézati Kft.; MVM Emasz MEE VET
Aramhaldzati Kft.
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Csoportos
13. | Modularitas Rendszerengedélyes kész elrendezés opcid nélkiil
14. '(A“:ls‘if‘adbea:ni::z':;’)" aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
15, Arsza’ba's 2 és max. aramerd@ssége i
(Vezérelt)
16. Arszabas 3 é? max. aramerdssége (H i
vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. aramerdssége i
(Autotolto)
18. ::;z:::::)s €s max. aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 3
20. | Alkalmazas Kaltér (K)
21. | Csatlakozas mddja Foldkabel (K)
22. | Elhelyezés Szabadon 4ll6 (Sz)
23. | Védbvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
25, i:,:;::z::‘: ::fzreett;en vezeték max. 95 mm?
26. ElImend mért vezeték max. 25 mm?
keresztmetszete
27. :)ézzlt:’::hs elemek a méretlen Tlizeseti levalaszto, tulfesziiltség levezets, NH készilék
28. | Opcionalis elemek a mért részben Felhasznaldi mért f6elosztd opcionalis elemek nélkil
29. | Méret Magassag 2215 mm x Szélesség 1060 mm x Mélység 320 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (Icw, Ipk, lcc) <10 kA (lew=15 kA/1s; lpk=30 kA)
33. | Lokdfesziltség allosag 6 kV
34. | Kornyezeti h6mérséklet Max. +40°C, 24 6ras atlag max. +35°C / min. -25°C
35. | Légnedvességi feltételek Relativ paratartalom max. 50% / +40°C
36. | UV allésag uv allé
37. | IP védettség P44
38. | Utésallosag IK10
39. | Szekrény anyaga SMC UL94-nek megfelel6en V0-3s tlizallosag
10. Korréziéallésag (fém szekrények i
esetén)
Megjegyzések:

A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont kizérdlagos
Grizet kovetelményét biztositja, a szekrény ajtajai egyedi zarbetétes kulcsos félforditds zarral rendeznek. A zardpecsétekhez
vald roncsolasmentes hozzaférés csak a felhasznald tevékeny kozrem(ikodése altal biztosithato.

Kiegészitések:

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunéntuli

GYI22.TS048(IN106)-K-3(M63A)-Tf_Tl szdmd

Aramh?k?zat! Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Démasz Aramhaldzati Kft.; MVM Emasz MEE VET RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Aramhalozati Kft.
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Rajzok, fényképek:
FENYKEP (kizardlag j6 mindség(i): KORVONALRAJZ (méretezett):
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A kép illusztracio! | plombalési helyek szama [db] | 8

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunéntuli
Aramhalézati Zrt.; OPUS Titasz Zrt.; MVM Démasz Aramhdlézati Kft.; MVM Emasz MEE VET
Aramhalézati Kft.
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
szekrény + lab 1 |B4-45311 1060x2215x320
mér@szekrény 1 |8-Sz.K-61 600x450x170
mér@szekrény 3 |8-Sz.K-10 150x300x170
mér&szekrény modul 3 | 8-HB3000-CS 300x450x230 csoportos méréshez
szerel6készlet csoportos méréshez 1 | GY-szerel6készlet IN106
mda. tdmszelence ellenanydval 6 |50-20228 M20; M40; M63 vagy PG
sinledgazo kapocs 13 | 22-MAEO 1,5-16mm?; 4-35mm?; 10-50mm?; 16-120mm?;
20x5 rézsin 1 |37-20x5 készlet
sorkapocs kék, sziirke 12 |V-2080108-15 HLAK 35 sziirke, kék
sorkapocs szirke 3 | 22-MAA30 OTL95 sziirke 6-95 mm?;
VIGYAZZ! 400V tabla 1 |V-6 100x60
cilinder zarbetét 1 |V-754
paramegfogd granulatum 4 | V-452
gravir gyartdi tabla 1 | V-gyartditabla 96x60
tlizeseti fékapcsold tabla piros 1 |V-9 100x60
NHOO szakaszold vizszintes 160A 1 | B4-34060-0000 EFEN
kapocs takaré 2 | B4-31401-0100 EFEN
csatlakozé kengyel 1 |B4-36170-0010 EFEN 16-95 mm?;
tulfesziltség-levezetd 1 |50-5096876 MC50B 3P
SIRFF) szakaszolo, kivezetett 1 139-22003016 SOCOMEC
hajtassal +tengely
EPH sorkapocs 1 18-09-SVK95 95-IM
s-box kdtédoboz 1 |18-SEZ 150x110x70

Az anyaglista a kialakitds miatt valtozhat!

Opcionalis elemek:

- tlizeseti levalaszté

- tulfesziltség levezet6

- NH késziilék

- sorkapocs

- aramvédo relék

- modularis dobozok

- dugaljak

- nagyobb keresztmetsz. kabelek

- egyéb villamos készilékek

Megjegyzések:

Fentiekben megadott anyaglistan kiviil a szekrény tartalmazza a jel6léseket, cimkéket, vezetékeket, érvéghiivelyeket,

TS sint, rajztartot.

A kiirasnak megfelel6en beépitendd szerkezeti elemek tipusjel valtozdsbél adédd mddositdsokat a GYULAI Kft. a mddositott
szerelvényt helyettesitheti azonos mdszaki tartalmu elemekkel.
*A szekrények garantalt élettartama (25 év) kizardlag abban az esetben érvényes, amennyiben a GYULAI Kft. Telepitési és

karbantartasi Gtmutatasait betartja és egyéb durva kilsé hatasoknak nincs kitéve.

Az elmené oldalon a Megrendel6 igénye szerint kialakithatd, ezdltal tobb alkatrész beépitése esetén a szekrény mérete

valtozik!

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunéntuli

Aramh?k?zat! Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Démasz Aramhaldzati Kft.; MVM Emasz MEE VET RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Aramhalozati Kft.
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