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* A PEN-hez sziikséges kotéseket egy kapocstestben kell kialakitani.

*? Legaldbb 16mm? aluminium vagy 10 mm? keresztmetszet(i réz vezeték
fazisonként 32A-ig, ez felett a terhelésnek megfelel6t kell vélasztani.

*3 HO7V-K 10 mm? vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelels kell.

** HO7V-K 6 mm? vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfeleld kell. (N/A)

*° HO7V-K 2,5 mm? vezeték. (N/A)

*© Elagazdsi csomGpont megfeleld kotGelemmel (keresztmetszetvaltds esetén).
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