kWh (3F direkt) mindennapszaki kWh (3F direkt) vezérelt RKV (1F)
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| kapocs * A PEN-hez sziikséges kotéseket egy kapocstestben kell kialakitani.
a P *2 |Legalabb 16mm? aluminium va y 10 mm?® keresztmetszetii réz vezeték
L1 L2 L3 PEN = L2 13 PE FoldetI? féziso%ként 32A-ig, ez felett a terhelgsnek megfelel6t kell vélasztani.
*2 *2 *2 *2 N vezeto *3 HO7V-K 10 mm? vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelels kell.
Fogyasztéi mért elosztd felé J— ** HO7V-K 6 mm? vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfeleld kell.
Csatlakozévezeték mindennapszaki - ** HO7V-K 2,5 mm?” vezeték.
I ! J ' ' v T *© Elagazési csomGpont megfelels kotGelemmel.
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