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Ellenőrizte:

Farpék Gábor, Petrik Attila, Benyák László

Tárgy:

Indirekt áramváltós mérés példarajz 
Rajzszám:

3FI001
Rajzolta:

Kovács Attila Zoltán
Kiadva:

2019.02.27

Verzió:

V 3.0

Megjegyzés:
*1 A PEN-hez szükséges kötéseket egy kapocstestben kell kialakítani.

*2 A terhelésnek megfelelőt kell választani.

*3 ÁV szekunder vezetékei: KIF: NYM-O/NYY-O 2,5mm2 tömör, YSLY sodrott.

*4 Feszültségszálak: KIF: NYM-J/NYY-J 2,5mm2tömör, YSLY sodrott.

*5 H07V-U 2,5mm2 vezeték.
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