Villamosan méretezett
méretlen fovezeték a

fogyasztasmérdhelyre
Csatlakozo féelosztd, A talfesziltség védelmi készulékek
L1,L2,L3,N, PE 300x300mm-es helye 150x300 mm-es
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Csatlakozo foldkabel Az gpiilet foldelérendszere
max. 4 x 50 mm?2 Meglegwés: ol
Amennyiben csatlakoz6 féelosztd beépitése sziikséges, gy a mellékelt rajz
szemléletének megfelelSen kell elvégezni a kialakitast, vezetékezést.
A csatlakozd f6elosztoban a fazis- és a nullavezeték, valamint TN-rendszer
esetén a védbvezetbk csatlakozdsara szolgdld szerelvények kialakitasa olyan
legyen, hogy minden vezet§ egyenként — mas vezeté megbolygatasa nélkil —
bekdthetd és bonthatd legyen.
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