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MIRŐL LESZ SZÓ?

- Összekötő berendezés jelentősége

- Jellemzői

- Értelmezések

- Tulajdonviszonyok

- Jogos érdekek egyeztetése

- Problémák oka

- Tervek tartalma



MIÉRT FONTOS AZ ÖSSZEKÖTŐ BERENDEZÉS?

- Számossága alapján: 
- népszerű és szükségszerű építési mód része,

- a házgyári lakások (közel 800 000, felhasználó)

- nemzeti lakásállomány kb. 7,5% lakásszövetkezeti formában 

működik,

- társasüdülők száma növekszik,

- A felhasználók közel negyedének villamos energia 

ellátása összekötőberendezésen keresztül biztosított.

- Üzemeltetése sajátos – a három érdekelt fél 

együttműködése szükséges.

VET szerint: 

Összekötő berendezés: több felhasználó által használt ingatlan belső 

vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után 

lévő méretlen szakasza; (VET 3.§.49.)



• Az érintett felek nem állnak szerződéses kapcsolatban

• A kapcsolatot műszaki és biztonsági előírások teljesítése jelenti

• Műszaki megjelenése az épület főberendezése

Jellemzője



Értelmezések – rendező elv

*A fogyasztásmérő 

berendezés a 

csatlakozóberendezés 

tartozéka.



Tervezési előírások (új) rendszere

*A fogyasztásmérő 

berendezés a 

csatlakozóberendezés 

tartozéka.



Tervezési előírások (új) rendszere

• Alapja: 40/2017 (XII.4.) NGM r. VMBSZ

• Szakági műszaki szakbizottság: 

műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat rendszeresen felülvizsgálja, az adott időszak 

technikai színvonalának megfelelően

• Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Előírások: SZME-VB 2021.06.09.

• Pontosított fogalmak:

– egyenértékű műszaki biztonsági szint,

– tervezői egyenértékűségi nyilatkozat,

– tervezői felelősség: 

a tervező azon törvényi kötelezettsége, mely szerint a kor technikai színvonalának, a 

tervezés időpontjában hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma általánosan 

elfogadott szabályainak és a korszerű műszaki és biztonsági követelményeknek 

megfelelő, szakszerű tervdokumentációt tartozik készíteni;



Tulajdonviszonyok

*A fogyasztásmérő 

berendezés a 

csatlakozóberendezés 

tartozéka.



Fővezeték felújítás, mint fogalom 
értelmezése társasházi tervezéshez

• Tulajdoni, illetve használati határok között értelmezzük

• Kiinduló pontja: csatlakozási pont

• Végpontja: felhasználási hely mért (fő)elosztója 
(ha a mért főelosztó nem a felhasználó tulajdonában álló helységben van, 
akkor a lakás/üzlet/bérlemény területén az első elosztó)

• Tartalmazza az adott épületre vonatkozóan az áramütés elleni védelem 
(érintésvédelem) rendszerszintű megoldásait
• Fő-földelőkapocs/sín, Földelőberendezés, Földelővezető, Védővezetők, Védőösszekötő-

vezető

(Gyakran használt kifejezés a „Fővezeték csere”, mely kifejezés nem fed le rendszerszintű 
tevékenységet.)



EGYÜTMŰKÖDÉS A FELÚJÍTÁSI 
TERVEZÉS SORÁN

Energia Energia

Cél: 
A jogos érdekek egyeztetése.
A jogos érdek érvényre jutása.



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(felfűzött hálózati csatlakozási pontra)

Egyeztetendő:

• Tulajdoni határok

• Kizárólagos 
őrizet biztosítása

Megjegyzés:

Az átalakításra nem 
a 273/2007. (X. 19.) 
Kr. 9/A. § (2) 
szakasz alapján 
kerül sor.



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(felfűzött hálózati csatlakozási pontra)

Csatlakozási  ábra 

MSZ 447:1978,

MSZ 447:1989,

MSZ 447:2009 

szabványokban



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(felfűzött hálózati csatlakozási pontra)

Csatlakozási  ábra 

MSZ 447:1978,

MSZ 447:1989,

MSZ 447:2009 

szabványokban



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(felfűzött hálózati csatlakozási pontra)

Színek:

-piros: közcélú

-kék: felhasználói

tulajdonú készülék



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(felfűzött hálózati csatlakozási pontra)

Színek:

-piros: közcélú

-kék: felhasználói

tulajdonú készülék 

Felújítás előtt Felújítás után



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

(csatlakozási pont megfelelőségére)



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE (szabvány alapján)

• Vezérlővezeték megtartása vagy megszüntetése vezérelt külön méréshez. (6.8.1.) 

• Biztonsági kikapcsolások (tűzvédelem) vezérlésére szolgáló méretlen hálózatról 
táplált vezeték létesítése. (6.8.6.)

• A fogyasztásmérő berendezés elhelyezéséhez szükséges helye. (7.1.) 

• Meglévő, lakáson belül elhelyezett fogyasztásmérő berendezés. (7.1.2.)

• Fogyasztásmérő elhelyezésének követelményei épületszerkezeti kialakítással. 
Azonos értékűség egyedi elbírálása (7.1.5.)

• Fogyasztásmérő berendezésnek és tartozékainak leolvasást vagy kezelést igénylő 
részeinek magassága (0,6-1,5-1,8m). (7.3)

• A megszakítók, átkapcsoló automatikák, jelzőműszerek villamos energiát szállító 
működtető-, vezérlő-, vagy jelvezetékeit és kezelő szerveit (pl. nyomógombok, 
kapcsolók), műszereit tápláló hálózat. (4.1.3)

• Feszültségesés mértéke (1%+1%, 2%). (4.2.2.)

• A méretlen vezetékhálózatba építhető túlfeszültség-védelmi eszköz. (4.6.5.)



EGYÜTMŰKÖDÉS-1.
ENGEDÉLYES JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE (szabvány alapján)

Például:

FELÚJÍTÁSRA 

VONATKOZÓ 

TERVEZÉSI 

LEHETŐSÉG 

az

MSZ 447:2019 B5. ábra

szerinti elrendezés



EGYÜTMŰKÖDÉS-2.
ÖSSZEKTŐ BERENDEZÉST ÜZEMELTETŐ JOGOS ÉRDEKEINEK 

EGYEZTETÉSE 

• Építészeti értékek megtartása,

• Építészeti és szerkezeti adottságok figyelembe vétele,

• Ingatlanrészek használati értékének megtartása,

• Gazdasági szempontok.

A jogos érdeket igazolása, dokumentumai, pl.:

• Statikai szakvélemény,

• Tűzvédelmi szakértői vélemény, mely tartalmazza az 

MSZ 447:2019 4.7.1. a) pont szerinti egyeztetés 

eredményét a tűzeseti lekapcsolás kialakítására.
• Műemlékvédelem, örökségvédelem helyi rendeletei

• Alapító okirat rendelkezései,

• Használati szabályok,

• Stb.



EGYÜTMŰKÖDÉS-2.
ÖSSZEKTŐ BERENDEZÉST ÜZEMELTETŐ JOGOS ÉRDEKEINEK 

EGYEZTETÉSE 

• Pl: Építészeti értékek megtartása



EGYÜTMŰKÖDÉS-2.
ÖSSZEKTŐ BERENDEZÉST ÜZEMELTETŐ JOGOS ÉRDEKEINEK 

EGYEZTETÉSE 

• Pl: Építészeti és szerkezeti adottságok figyelembe vétele



EGYÜTMŰKÖDÉS-2.
ÖSSZEKTŐ BERENDEZÉST ÜZEMELTETŐ JOGOS ÉRDEKEINEK 

EGYEZTETÉSE 

• Pl: Ingatlanrészek használati értékének megtartása Társasüdülőben



EGYÜTMŰKÖDÉS-2.
ÖSSZEKTŐ BERENDEZÉST ÜZEMELTETŐ 

JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE 

Gazdasági szempont



EGYÜTMŰKÖDÉS-3.
FELHASZNÁLÓ JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE   

• Mért főelosztóig TN-S rendszer

• Ha a mért főelosztó nem a felhasználó ingatlanában (lakásban, 
bérleményben) van, akkor az ingatlanrész első elosztójáig TN-S rendszer

– Ha a felhasználónál nincs védővezető kiépítve?
– Áram-védőkapcsoló elhelyezése a felújításig. Alapja: MSZ 172-1:1986 szabvány 

3.1.7 pont és annak magyarázatos kiadása.

– Felújításhoz mértékadó szabványok: MSZ HD 60364-4-41, 5-54, 7-701

• A felhasználó felelőssége
– Nem megfelelően létesített/üzemeltetett áramütés elleni védelem 

következményei.

– A hiba következménye távolabbi helyen, más felhasználónál is jelentkezhet.

• Mérőhely megtartása vagy áthelyezése,

• Távlati bővítési igény mértéke

• Mért főelosztó ill. felhasználói elosztó szükségszerű 
átalakítása/felújítása, Pl:



EGYÜTMŰKÖDÉS-3.
FELHASZNÁLÓ JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE   

• Mérőhely megtartása vagy áthelyezése



EGYÜTMŰKÖDÉS-3.
FELHASZNÁLÓ JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE   

• Mérőhely megtartása vagy áthelyezése



EGYÜTMŰKÖDÉS-3.
FELHASZNÁLÓ JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE   

• Távlati bővítési igény mértéke



EGYÜTMŰKÖDÉS-3.
FELHASZNÁLÓ JOGOS ÉRDEKEINEK EGYEZTETÉSE   

• Mért főelosztó ill. felhasználói elosztó 
szükségszerű átalakítása/felújítása, Pl:



EGYÜTMŰKÖDÉS-4.
KIVITELEZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK EGYEZTETÉSE   

• A tervtől való eltérés feltételei a kivitelezési munka során

• Szükséges egyeztetések (közművek, felhasználók, Közös Képviselő)

• A mért elosztókban tervezett beavatkozás
– TN-S rendszerű mért fővezeték ill. felhasználói vezeték csatlakoztatása

– Korábbi nullázóvezeték eltávolítása (ha volt)

– Túláramvédelmi készülék kismegszakító (25A-alatti leágazásban)

• Az adott épületre vonatkozóan az áramütés elleni védelem (érintésvédelem) 
rendszerszintű megoldásai

• Fő-földelőkapocs/sín, Földelőberendezés, Földelővezető, Védővezetők, Védőösszekötő-vezető

• Építési napló (papír alapú) vezetése a fontos egyeztetések rögzítésére

• Átadási dokumentációk

• Takarítás



EGYÜTMŰKÖDÉS-4.
KIVITELEZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK EGYEZTETÉSE   

• A tervtől való eltérés feltételei a kivitelezési munka során

Engedélyes feltételei: 



EGYÜTMŰKÖDÉS-4.
KIVITELEZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK EGYEZTETÉSE   

• Szükséges egyeztetések (közművek, felhasználók, Közös Képviselő)



EGYÜTMŰKÖDÉS-4.
KIVITELEZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK EGYEZTETÉSE   

• Az adott épületre vonatkozó áramütés elleni védelem 
(érintésvédelem) rendszerszintű megoldásai (Fő-földelőkapocs/sín, 
Földelőberendezés, Földelővezető, Védővezetők, Védőösszekötő-vezető)



TERVEK TARTALMA

CSATLAKOZÁSI TERV  ≠ KIVITELI TERV

Többletkövetelményt az Üzletszabályzatok adnak 

- MMK követelmény teljesítése kötelező a 

szakmagyakorlóknak!



Tervezési problémák forrása 1.

A 40/2017 (XII.4.) NGM r. alapján a:

• Tervezők,

• Kivitelezők,

• Üzemeltetők,

• Tulajdonosok 

feladatai és a felelősségei egyértelműek. Az üzemeltetés tárgya 

tisztázott.

AZONBAN

• Korábban létesített és üzemelő berendezésnek nincs felelős 

üzemeltetője. (vagy van csak nem tud róla)

• A felhasználási hely tulajdonviszonyai rendezettlenek.



Tervezési problémák forrása 2.

• Ikerház, „svábház”, osztatlan közös ingatlan bővítése, felújítása, különös tekintettel a 

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendeletre

• Pl.: ki látja el az első túláramvédelem, tűzeseti főkapcsoló, kötő és fűződoboz kizárólagos 

őrízetét? 



Tervezési problémák forrása 3.

• Jogos érdekek értelmezése és a jogos érdek 

érvényesítése,

• A jogos érdeket igazolása, dokumentálása 

felhasználó részéről, 

• Szolgáltatók jogos érdekei: Üzletszabályzatban

• Kizárólagos őrizet: jogos érdeket érvényesít (?)



Tervezési problémák forrása 4.

• Fogalmak egységes 

értelmezése

Pl:

• Tűzeseti lekapcsolás ≠ 

kapcsolókészülék

• Menekülési út ≠ cm-ben 

kifejezett értékkel



A TERVEZÉSI HIBÁK FORRÁSAI

MIBŐL EREDNEK?

• ADATSZOLGÁLTATÁS HIÁNYA

• ENGEDÉLYESI KÖVETELMÉNYEK NEM ISMERETE 

• TERVEZÉSI HATÁROK TÉVES ÉRTELMEZÉSE

• TULAJDONI HATÁROK AZONOSÍTÁSÁNAK HIÁNYA 

• ELŐÍRÁSOK TÉVES ÉRTELMEZÉSE

MIKOR DERÜL KI?

- TERVEGYEZTETÉS SORÁN

- BEKAPCSOLÁST / ÜZEMBEHELYEZÉST  / ÁTVÉTELT 

MEGELŐZŐ ENGEDÉLYESI ELLENŐRZÉSKOR

273/2007 (X.19.) Korm.r. – 2. melléklet 9.3. pont. Szerint jogosul a 

berendezést ellenőrizni.



K Ö S Z Ö N Ö M  A  

F I G Y E L M E T !

Gazdagh Péter

GP Energia Kft .

T: 70 629 8973


