
Egyedi mérési megoldások kialakítása több
generációs házak és teremgarázsok esetén

Áramhálózati Regionális Központ Budapest / Regionális Csatlakozás 

A prezentáció ELMŰ elosztói engedélyes terület specifikus technológiai
megoldásokat is tartalmaz (pl. Csatlakozó Elosztó szekrény (CSE)



Figyelemmel kísérve a hazai építőipar teljesítményét, egyértelműen kijelenthető, hogy 

az elmúlt években folytatódott a lakáspiac bővülése. Az építőipar jelentős 

növekedésére Társaságunknak is reagálni kellett.

Volumenükben egyre nagyobb társasházak épülnek, több „gigaberuházásra” elindított 

igény is folyamatban van

TÁRSASHÁZAK,LAKÓPARKOK



A társasházak villamos közcélú hálózati csatlakoztatása

A társasházak esetében alapvetően földkábel csatlakozást ajánlunk ki tekintettel az összetett és megnövekedett
igényekre (nem igényelnek gázt, inkább villamosenergiával oldják meg a használati melegvíz ellátást és a fűtést pl.
Hőszivattyús igény ) nagyobb társasházak esetén a hőszivattyús igény a közösségi mérések mellett, lehet akár 3x630A,
vagy 3x800A is

Kisebb társasházak esetén (4-8 lakás) alkalmazható szabadvezeték csatlakozás, ha méretezés szempontjából megfelelő,
továbbá nincs önkormányzati helyi rendelet (HÉSZ) a földkábel csatlakozó kötelező alkalmazásáról.

A csatlakozási pont (tulajdonjogi határ) kialakítása célszerűen a telekhatár közvetlen közelében történhet, onnan már
nem az elosztó tulajdonában és kezelésében lévő – társasházi tulajdonú - összekötő berendezés létesíthető.

Csatlakozási pontok :

• rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó főelosztó szekrényben az első túláramvédelmi készülék(biztosító csoport)
elosztó hálózat felöli kapcsai;

• elosztói transzformátorállomás szek. biztosítócsoport / megszakító rendszerhasználó felőli kapcsai;

• közcélú hálózati elosztószekrényben a biztosítócsoport rendszerhasználó felőli kapcsai.



Összesített igények indítása

• Előzetes beruházói , tervezői egyeztetés

• Csatlakozási pontok ,mérési pontok meghatározása, darabszáma

• Energiamérleg készítése, tervezett felhasználási helyek meghatározása rendeltetés szerint

• több lakásos épületek , jogi és műszaki feltételeinek összhangba hozása

(összekötő berendezés),

• Hálózati leágazási pont, hálózat vizsgálat, feszültség szint

• Koncentrált igény számítása Hálózat vizsgálat –térinformatikai rendszerek, csatlakozó méretezés 

MSZ447:2019

• Áramhálózati Üzem bevonása regiszter felszerelése TR. Mérés

• TR. áll helyének meghatározása



ÖSSZESÍTETT IGÉNY Társasház - nem Társasház

 Műszaki gazdasági tájékoztató megküldése (meglévő hálózat –Hálózat fejlesztés)

 Csatlakozási terv készítése

 Csatlakozási terv jóváhagyás

 Kivitelezés

 Készrejelentés (Csatlakozó Műszaki Dokumentáció, kivitelezői nyilatkozat)

 Villamosenergia Vásárlási Szerződéskötés

 Hálózat Csatlakozási, Hálózat használati szerződéskötés

 Műszaki felülvizsgálat

 Bekapcsolás, mérő szerelés





Új egyedi felhasználási hely(ek) létrehozása meglévő társasházakban:

• új felhasználási helynek tekintjük a lakrész leválasztással létrehozott új felhasználási helyeket, tetőtér 
beépítéseket, ráépítéseket, amikor új mérési pont jön létre
Ügykezelési szempontból az új lakrész nem kell, hogy önálló albetét számmal rendelkezzen. 

• Tervköteles –teljesítménytől függetlenül-

• A munka kivitelezése csak a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási kiviteli terv alapján végezhető el 
A terv részeként az összekötő berendezést ellenőrizni kell az 1%-os feszültségesés betartása érdekében 
A mérést alapesetben az MSZ 447:2019 szerint lakótéren kívül, közös használatú térben kell elhelyezni 

• A garázsok lehetnek albetétek, mint bármely lakás és ha igazolható, hogy azok kizárólagos használatban vannak, 
akkor számukra szintén lehet önálló mérőhelyet kialakítani, ahonnan az igénylő kiépíti az egyes csatlakozásokat 
a parkoló helyekhez (mért fogyasztói hálózat) 

• Mélygarázsi parkolóhelyek önálló felhasználási helyek (albetét, használati megállapodás)
részükre kiépíthető az önálló csatlakozási pont

MEGLÉVŐ TÁRSASHÁZAKBAN ÚJ BEKAPCSOLÁSOK



• Nem Társasház (osztatlan közös, több generációs ház, templomi környezet , üzletsor stb..)

• Egy telken belül több felhasználási hely létesül

• CSE elhelyezés fogyasztó ingatlanán belül, a csatlakozó vezeték végpontján (Csatlakozó elosztó szekrény - ELMŰ elosztói
engedélyes terület specifikus technológiai megoldás

• A műszaki megoldás lényege, hogy mind a CSE szekrény, mind a csatlakozóvezeték E-ON tulajdona (közcélú hálózat része)
hálózati engedélyes létesíti

• CSE szekrény nem kerül plusz költségbe az igénylőnek

• Az egyedi fogyasztói igények a CSE szekrényből indított magántulajdonú méretlen fővezetékről kerülnek kiszolgálásra.

• A csatlakozási pont (tulajdonjogi határ) a CSE szekrényben

Mérési, csatlakozási megoldások több generációs házak esetén 



CSE szekrény jelenleg alkalmazható típusai:

Szabadvezetékes csatlakozás esetén:

• CSE-FB szabadvezetékre alkalmas falba építhető szekrény

• CSE-FA szabadvezetékre alkalmas falra építhető szekrény

• CSE-O szabadvezetékre alkalmas oszlopra pántolható szekrény

Földkábel csatlakozás esetén:

• CSE-T alapkivitel talajra telepíthető kialakítással

• CSE-FAK falra szerelhető

CSATLAKOZÓ ELOSZTÓSZEKRÉNY (CSE) alkalmazása  NEM TÁRSASHÁZAK ESETÉN
CSE - ELMŰ elosztói engedélyes terület specifikus technológiai megoldás



Közcélú elosztóhálózat

Csatlakozó kábel -DSO

Magántulajdonú mért fővezeték

Közcélú hálózati leágazási pont

CSP

MP

Csatlakozó elosztószekrény CSE-T  

CSATLAKOZÓ ELOSZTÓSZEKRÉNY(CSE) alkalmazása  NEM TÁRSASHÁZAK ESETÉN



• Az összekötő-berendezés üzemeltetőjének saját hálózatát olyan módon kell
karbantartania, hogy az élet- és tűzveszélyt ne okozzon, és az azon keresztül
ellátott felhasználók szerződéses teljesítményének ellátását folyamatosan
biztosítani tudja.

• Ha az összekötő-berendezésen át táplált felhasználó igényeinek változása az
összekötő vezetékhálózat változtatását teszi szükségessé, e változtatás elvégzéséről
a felhasználó és az összekötő-berendezés üzemeltetője szabadon állapodhat meg.

• Az elosztó a társasházi felhasználási helyek teljesítmény bővítései, ill. új igényei
esetén NEM kéri a közös képviselő hozzájárulást. Sajnos sok esetben a Társasházi
fővezeték rendszer már nem alkalmas a többlet igények kiszolgálására.

• A társasházi fővezeték felújítás ügyrend

tervezés – tervjóváhagyás

megbízás a társasház részéről

Zárópecsétek bontásának bejelentése

készrejelentés

műszaki átvétel, helyszíni felülvizsgálat

zárópecsétek pótlása

A társasházi méretlen fővezeték (összekötő berendezés) felújítás



Köszönjük a figyelmet!

Készítette: Pásztor Tibor


